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※現在も調査中のため、一部不正確な情報が含まれる可能性がある
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インバランス発生状況の概観

月別-コマ別 不足インバランス発生量（日本）月別-コマ別 不足インバランス発生量（イギリス）
単位：MWh

2018年 2017年 2018年
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

不足インバランス 603 528 806 564 556 453 606 716 742 492 月間CV

1 265 355 149 211 240 314 252 351 336 192 0.28
2 234 174 154 267 309 221 194 259 291 137 0.28
3 242 139 142 196 273 261 278 334 257 242 0.28
4 247 132 54 253 286 212 220 344 293 410 0.44
5 273 58 187 206 312 317 343 237 243 218 0.36
6 238 135 112 188 257 275 339 259 280 277 0.32
7 259 209 54 311 267 341 244 418 5 263 0.56
8 199 92 151 166 286 293 165 42 0 180 0.64
9 200 172 94 173 237 237 396 321 0 193 0.57

10 184 192 109 177 273 184 180 0 0 153 0.64
11 238 223 234 286 231 227 35 636 268 208 0.61
12 219 165 253 237 215 242 0 78 1 405 0.74
13 417 512 519 446 306 347 221 225 439 259 0.33
14 417 460 530 537 313 403 276 317 383 235 0.28
15 625 533 708 588 576 695 556 767 894 363 0.24
16 556 469 650 589 609 419 393 594 692 509 0.19
17 718 622 916 726 894 688 700 666 680 490 0.18
18 727 623 1,026 766 852 816 549 562 831 526 0.24
19 924 676 1,470 857 979 1,312 827 913 1,107 448 0.33
20 1,045 850 1,907 778 931 1,327 1,197 873 935 736 0.35
21 1,183 1,025 2,333 934 972 1,178 1,426 1,137 1,011 576 0.42
22 1,223 1,027 2,354 806 926 1,134 1,504 1,802 936 797 0.42
23 1,266 921 2,164 965 926 1,324 1,333 1,446 2,052 680 0.39
24 1,078 717 1,765 787 980 926 1,181 1,298 1,692 709 0.36
25 1,047 619 1,627 686 998 954 1,499 1,300 1,358 742 0.34
26 1,118 771 1,720 891 1,050 1,215 1,252 1,399 1,120 849 0.26
27 1,127 853 1,731 862 944 784 1,353 1,709 1,437 909 0.33
28 1,150 824 2,102 934 992 938 1,086 1,463 1,862 1,010 0.37
29 1,058 758 1,477 1,032 909 739 857 1,491 1,409 1,365 0.28
30 927 729 1,483 907 911 581 772 975 1,606 1,310 0.34
31 810 663 1,206 1,037 738 387 614 749 1,018 1,354 0.36
32 683 639 1,040 777 821 496 496 663 408 617 0.29
33 516 659 715 592 520 281 407 644 267 445 0.33
34 547 670 722 561 537 253 450 521 399 593 0.27
35 453 523 550 395 564 175 395 768 343 316 0.39
36 505 529 585 578 477 183 336 567 711 223 0.39
37 408 350 438 362 251 337 290 550 709 290 0.37
38 384 444 336 269 282 240 169 503 1,038 435 0.63
39 361 446 347 337 140 268 163 446 744 678 0.53
40 319 362 200 250 160 297 131 439 652 362 0.51
41 331 393 306 359 197 238 178 487 624 220 0.45
42 286 365 191 342 333 216 223 290 362 626 0.40
43 270 431 226 223 219 328 162 276 263 482 0.36
44 253 268 157 269 347 295 126 260 345 67 0.41
45 238 229 191 212 247 206 173 430 323 129 0.38
46 260 94 186 221 353 307 292 299 501 132 0.47
47 265 170 164 168 307 320 298 331 496 129 0.44
48 300 142 252 223 342 192 320 322 890 182 0.71

日間CV 0.58 0.95 0.58 0.59 0.72 0.84 0.71 0.76 0.69

単位：MWh

2017年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

不足インバランス 227 226 225 270 171 222 190 207 171 213 227 231 318 月間CV

1 196 145 182 242 123 110 294 231 181 170 257 123 261 0.32
2 216 201 134 237 76 152 309 148 124 211 136 258 383 0.44
3 203 318 115 227 150 153 207 129 162 211 177 207 315 0.33
4 191 269 276 106 177 183 239 164 127 218 170 112 289 0.33
5 174 316 301 173 206 177 158 129 71 219 187 122 159 0.38
6 169 235 460 128 133 183 137 128 102 206 135 185 159 0.52
7 171 233 180 140 236 147 189 85 149 119 202 187 196 0.26
8 157 161 89 56 247 116 152 76 170 128 196 111 253 0.43
9 148 96 84 86 132 170 136 146 150 105 198 143 202 0.29

10 141 103 100 135 147 131 105 169 123 131 175 124 211 0.24
11 153 187 114 169 198 119 142 136 165 157 124 166 154 0.17
12 180 171 153 184 167 190 207 190 178 193 126 171 217 0.14
13 230 194 174 255 215 210 137 203 182 262 234 254 366 0.26
14 200 227 257 224 162 195 156 141 176 179 184 225 252 0.19
15 227 251 180 264 196 243 144 235 155 185 193 290 355 0.27
16 240 200 187 429 192 175 187 210 186 173 252 274 393 0.36
17 242 202 206 415 166 211 135 145 172 235 244 310 425 0.41
18 234 135 221 338 182 282 120 135 225 210 230 331 332 0.34
19 270 236 168 328 208 266 184 194 302 251 277 350 364 0.25
20 274 260 297 288 172 280 174 180 261 273 224 265 440 0.28
21 315 300 267 286 117 469 157 233 300 302 286 284 524 0.38
22 306 313 378 320 149 468 171 224 143 269 276 184 449 0.40
23 293 293 325 448 194 445 128 214 131 259 244 244 488 0.42
24 274 281 344 513 187 334 207 195 167 213 259 210 433 0.39
25 271 328 330 351 181 281 245 161 207 211 256 222 450 0.31
26 261 299 348 323 178 219 229 264 200 133 236 231 381 0.29
27 229 324 326 305 126 337 161 224 73 114 217 187 302 0.42
28 216 237 251 67 107 238 124 324 96 150 214 151 312 0.45
29 225 217 206 267 46 254 119 398 118 143 222 216 322 0.46
30 193 184 214 131 103 263 119 332 111 96 232 136 270 0.43
31 194 96 223 73 104 338 159 210 76 223 183 234 279 0.46
32 217 261 153 83 129 335 277 394 162 195 188 139 260 0.43
33 234 161 164 165 176 258 138 394 178 178 257 420 340 0.42
34 296 211 165 227 262 314 251 299 155 227 362 349 429 0.30
35 300 287 190 358 239 234 247 318 215 368 166 391 412 0.29
36 295 376 237 291 179 316 270 335 191 268 252 357 429 0.26
37 250 278 309 413 168 194 207 251 138 280 240 249 244 0.29
38 269 221 252 503 163 219 244 197 175 277 437 188 172 0.42
39 236 209 94 373 142 159 245 241 185 297 352 204 228 0.36
40 196 188 69 169 115 192 190 251 161 287 192 179 234 0.31
41 187 95 145 176 143 190 223 194 151 286 196 191 253 0.28
42 178 129 222 143 207 171 179 152 190 102 174 222 247 0.24
43 200 129 242 142 224 209 261 199 178 85 154 235 273 0.30
44 206 147 170 61 160 259 260 229 154 212 168 212 251 0.31
45 176 142 257 111 179 133 233 167 126 156 224 257 153 0.29
46 156 63 105 22 278 44 250 187 137 106 210 165 125 0.57
47 195 153 183 92 175 136 199 162 207 177 152 365 317 0.39
48 208 130 218 119 207 176 182 206 248 192 217 252 248 0.22
49 235 235
50 13 13

日間CV 0.35 0.40 0.55 0.28 0.40 0.28 0.36 0.30 0.32 0.27 0.34 0.33

○ 日本では10時から15時に不足インバランスが集中する（右表）のに対し、イギリスでは月や時間帯を問わず、不足イ
ンバランスが発生している（左表）。

※現在も調査中のため、一部不正確な情報が含まれる可能性がある
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インバランス量の分布

需要量に対するインバランス量の比率の頻度分布

○ インバランス量の需要量に対する比率のばらつきの度合いは、東京・関西・中部程度である。
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※現在も調査中のため、一部不正確な情報が含まれる可能性がある
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インバランス価格の分布

2017年のインバランス価格（システムプライス）の分布（上：￡100まで 下：￡100超）

○ 2017年のインバランス価格（システムプライス）は、平均値￡45.09、最大値￡1,509.80、最小値￡-73.14であった。
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年月日 コマ
システムプライス

（￡/MWh）
2017/5/17 33 1,509.8
2017/5/17 34 1,307.9
2017/5/17 32 1,285.7
2017/5/17 31 649.8

※現在も調査中のため、一部不正確な情報が含まれる可能性がある



4

インバランス価格及び卸電力価格の推移①

インバランス価格（システムプライス）、卸電力価格（N2EX前日スポット価格）及びLoLPの推移（2017/5/7－5/20）
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○ 2017年のインバランス価格（システムプライス）は、平均値￡45.09、最大値￡1,509.80、最小値￡-73.14であった。
○ 5月17日は23-39コマでLoLPが急騰し、33コマでインバランス価格は最大値となった。

※現在も調査中のため、一部不正確な情報が含まれる可能性がある
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インバランス価格及び卸電力価格の推移②

インバランス価格（システムプライス）、卸電力価格（N2EX前日スポット価格）及びLoLPの推移（2018/9/19－10/03）

○ 直近2週間のインバランス価格は、平均値￡66.22、最大値￡189.26、最小値￡-71.45であった。
○ この間のLoLPは、全てのコマで0となった。
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※現在も調査中のため、一部不正確な情報が含まれる可能性がある
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インバランス価格と卸電力価格の関係

N2EX価格とインバランス価格の散布図

○ 主要卸電力市場であるN2EXの前日スポット価格とインバランス価格の間に、相関は見られない。

y = 0.3409x + 29.56
R² = 0.0393
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※現在も調査中のため、一部不正確な情報が含まれる可能性がある
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インバランス価格が卸電力価格を下回るケースについて

N2EX価格とSSP価格の散布図（不足インバランス発生時）

○ 2015年11月5日～2018年7月24日の間、不足インバランスが16,656コマ発生した。
○ このうち1,288コマ（＝7.7％）で、システムプライスが卸電力価格を下回った。

不足インバランス発生16,656コマのうち：
・システムプライス＜卸価格（グラフ赤点） 1,288コマ
・システムプライス＞卸価格（グラフ青点） 15,368コマ

※現在も調査中のため、一部不正確な情報が含まれる可能性がある
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インバランス価格とインバランス量の関係

インバランス価格とインバランス量の散布図

○ インバランス価格とインバランス量の間には、弱い相関が見られる。

y = 5.45E-05x + 5.17E+01
R² = 2.59E-01
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※現在も調査中のため、一部不正確な情報が含まれる可能性がある
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